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Podkarpacki Pafistwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny, dziatajac na podstawie:
- art. 4 ust. 1 pkt. I, art. 12 ust. 1 a, pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.. poz. 1261)
-§3.85.86,§8.§ 15, § 22, w zwiazku z zalacznikami nr 1, 2, 4 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. 22017 r. poz. 2294),
po zapoznaniu si¢ z wynikami badan probek wody wykonanymi zgodnie z harmonogramem
na rok 2017 przez Samodzielny Publiczny Zespol Zakladow Opieki Zdrowotnej w Nisku. ul.
Kosciuszki 1; 37-400 Nisko przesyta:

okresowg oceng jakoSci wody
dla wodociggu Samodzielnego Publicznego

Zespolu Zakladow Opieki Zdrowotnej w Nisku (Szpital)

Samodzielny Publiczny Zespol Zakladéw Opieki Zdrowotnej w Nisku zlokalizowany
jest w powiecie nizanskim. Woda zaopatrujaca obiekt pozyskiwana jest ze studni glebinowej
o glebokosci 20 metrow, charakteryzujacej si¢ wydajnoscia w granicach 40 m*/dobe. Ponadto
woda poddawana jest procesowi odzelaziania, odmanganiania oraz dezynfekcji.

W oparciu o zatwierdzony harmonogram ustalono, ze pobor wody odbedzie sig
w miesiacu kwietniu, lipcu oraz pazdzierniku zas punktem monitoringowego poboru wody
bedzie kran w kuchni oznaczony kodem 1812PPPPW0177



W dniu 26.04.2017r. upowazniony przedstawiciel Podkarpackiego Panstwowego
Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w ramach nadzoru sanitarnego i kontrolnego jakosci
wody przeznaczonej do spozycia pobrali probki wody z punktu monitoringowego. Badania
probki wody w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym przeprowadzono
w laboratorium Wojewodzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Rzeszowie — Oddzial
Laboratoryjny w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 5; 39-400 Tarnobrzeg metodami zgodnymi
z charakterystyka metod badawczych, okreslonymi w zatgczniku nr 10 rozporzadzenia
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. W badanym zakresie woda
spelniala wymagania zawarte w zalacznikach nr 1A oraz 3A i B rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). W oparciu o uzyskane wyniki oceng z dnia
12.05.2017r. Podkarpacki Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny stwierdzil
przydatno$¢ wody do spozycia o czym niezwlocznie poinformowal dyrekcj¢ SPZZOZ
w Nisku.

W dniu  28.07.2017r. do sekretariatu Wojewddzkiej Stacji  Sanitarmo-
Epidemiologicznej w Rzeszowie wplynelo pismo przewodnie informujace o wykonaniu
kontroli wewnetrznej jakosci wody przeznaczonej do spozycia w przedmiotowym wodociagu.
Zgodnie z harmonogramem badania mialy obejmowaé zakres monitoringu kontrolnego.
Probki zostaly pobrane w dniu 17.07.2017r. przez upowaznionego przedstawiciela SGS
Polska Sp. z o0.0. Laboratorium Srodowiskowe w Pszczynie. Zalgczone do pisma
przewodniego wyniki badan wody spelnialy wymagania jakim powinna odpowiada¢ woda
przeznaczona do spozycia przez ludzi w zwigzku z powyzszym oceng z dnia 31.07.2017r.
Podkarpacki Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny stwierdzil jej przydatnos¢ do
spozycia.

W  dniu 06.11.2017r. do sekretariatu = Wojewddzkiej Stacji  Sanitarno-
Epidemiologicznej w Rzeszowie wplynglo pismo przewodnie informujace o wykonaniu
kontroli wewnetrznej jakosci wody przeznaczonej do spozycia w przedmiotowym wodociagu.
Zgodnie z harmonogramem badania mialy obejmowa¢ zakres monitoringu kontrolnego.
Probki zostaly pobrane w dniu 26.10.2017r. przez upowaznionego przedstawiciela SGS
Polska Sp. z o0.0. Laboratorium Srodowiskowe w Pszczynie. Zalaczone do pisma
przewodniego wyniki badaf wody spelnialy wymagania jakim powinna odpowiada¢ woda
przeznaczona do spozycia przez ludzi.

W momencie wejécia w zycie rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1989), ustawodawca nalozyl obowiazek przeprowadzenia wstgpnego monitoringu
substancji promieniotworczych w wodzie surowej na wszystkie przedsigbiorstwa oraz
podmioty zaopatrujace ludno$¢ w wod¢ przeznaczona do spozycia. W dniu 26.10.2017r. do
sekretariatu Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie wplynglo pismo
przewodnie informujace o wykonaniu badan pod katem wstgpnego monitoringu substancji




promieniotworczych . Prébki zostaly pobrane w dniu 17.07.2017r. przez upowaznionego
przedstawiciela SGS Polska Sp. z 0.0. Laboratorium Srodowiskowe w Pszczynie. Zalaczone
do pisma przewodniego wyniki badan wody w zakresie zawartosci radonu, izotopoéw radu:
Ra-226 1 Ra-228 oraz trytu spelnialy wymagania jakim powinna odpowiadaé woda
przeznaczona do spozycia przez ludzi.

Po dokonaniu analizy wynikow badan wody i oszacowaniu ryzyka zdrowotnego
zwiazanego ze spozyciem wody oraz majac na uwadze bezpieczenstwo zdrowotne ludzi,
Podkarpacki Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny informuje, ze woda
w przedmiotowym wodociagu spelnia wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
22017 r. poz. 2294).

Otrzyvmuja:
E Ij Urzad Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolnosci 14; 37-400 Nisko
Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Nisku, Plac Wolnosci 2; 37-400 Nisko
2. Samodzielny Publiczny Zespot Zakladow Opieki Zdrowotnej w Nisku
ul. Kosciuszki 1; 37-400 Nisko
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