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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nisku b

37-400 Nisko, ul. Rudnicka 13

tel. (15) 841-20-10, 841-20-11

Nisko, dnia 10.04.2019r.
PSK.453.12.3.2019

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca
1985r. o Panstwowej Inspekceji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59), art. 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096, z pdzn.
zm.), § 20 ust. 1 pkt 1, 7, 81 10, ust. 3 pkt 314, § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. poz. 2294) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. z 2018r. poz. 1152,
z pdzn. zm.), po analizie sprawozdania z badan wykonanych przez SGS Polska Sp. z o.0.
Laboratorium Srodowiskowe w Pszczynie probki wody pobranej w ramach kontroli
wewnetrznej w dniu 14.01.2019r. w punkcie zgodnosci: VOSTER Sp. z o0.0. w Zarzeczu
ul. Mickiewicza 155 (spr. Nr SB/05431/01/2019, wplyn¢lo: 14.02.2019r.) oraz po analizie
sprawozdania z badan wykonanych przez Pracowni¢ Higieny Komunalnej Oddzial
Laboratoryjny PSSE w Stalowej Woli probki wody z wodociggu sieciowego w Zarzeczu,
pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 18.03.2019r. w punkcie zgodnosci: NCK
.Sokol” w Zarzeczu ul. Mickiewicza (spr. Nr POL/HK.490-1-16/19, wplyne¢to 08.04.2019r.),
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku

stwierdza

przydatno$é¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociggu sieciowego
w Zarzeczu.

UZASADNIENIE

Przeprowadzone analizy probek wody pobranych do badan w ramach kontroli
wewnetrznej w dniu 14.01.2019r. w punkcie zgodnosci: VOSTER Sp. z 0.0. w Zarzeczu
ul. Mickiewicza 155 oraz w dniu 18.03.2019r. w ramach nadzoru sanitarnego w punkcie
zgodnosci: NCK ,.Sokoél” w Zarzeczu ul. Mickiewicza, w badanym zakresie wykazaly ich
zgodnos¢ z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294).

Biorac powyzsze pod uwage, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku,
orzeka jak w sentencji decyzji.

Decyzje o jakosci wody z wodociggu sieciowego w Zarzeczu, Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Nisku wydal celem poinformowania o tym jej odbiorcow, o czym
stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz.U. z 2018r. poz. 1152, z pézZn.zm.).



Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Podkarpackiego Panstwowego
Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego za posrednictwem tut. Inspektora w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia. i

W w/w terminie strona 111020/110(4’5\’\’0 ee PPIS w Nisku pisemne oswiadczenie
o0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesier g.i*'b oTzﬁi‘a Z>{niem dorgczenia tego zrzeczenia sie
przez ostatnia ze stron postqpowaniqz_‘dc }{%:ja'_'-_s.l'a" > si¢ Ostateczna i prawomocna.
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Otrzymuja:
1. Miejski Zaklad Komunalny Nisko Sp. z 0.0. w Nisku ul. Szklarniowa 1, 37-400 Nisko
2.Ala

Do wiadomosci:
Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nisku
37-400 Nisko, ul. Rudnicka 13
tel. (15) 841-20-10, 841-20-11

Nisko, dnia 11.04.2019r.
PSK.453.1.3.2019

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 37 ust.] ustawy z dnia 14 marca
1985r. o Panistwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59), art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096,
z pozn. zm.), § 20 ust. 1 pkt 8, 10, § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. poz. 2294) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. z 2018r. poz. 1152,
z pézn. zm.), po analizie sprawozdan z badan wykonanych przez SGS Polska Sp. z o.0.
Laboratorium Srodowiskowe w Pszczynie prébek wody pobranych w ramach kontroli
wewnetrznej w dniu 08.03.2019r. z wodociggu sieciowego w Nowosielcu, w punktach
zgodnosci: Publiczna Szkota Podstawowa w Nowosielcu (spr. Nr: SB/23145/03/2019 z dnia
13.03.2019r.,, data wplywu: 13.03.2019r.), stacja uzdatniania wody w Nowosielcu
(spr. Nr: SB/23147/03/2019 z dnia 13.03.2019r., data wplywu: 13.03.2019r.) oraz w dniu
02.04.2019r. w  punkcie zgodnosci: sklep GS Nr 23 w Konczycach
(spr. Nr: SB/33040/04/2019 z dnia 05.04.2019r., data wplywu: 11.04.2019r.), Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku

stwierdza
przydatno$é wody do spozycia z wodociagu sieciowego w Nowosielcu.

UZASADNIENIE

W ramach prowadzonej kontroli wewnetrznej nad jakosciag wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi w dniu 31.01.2019r. pobrano do badan laboratoryjnych prébke wody
w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowosielcu.

Przeprowadzona analiza tej probki wykazala ponadnormatywng ilo$¢ ogolnej liczby
mikroorganizméw w temp. 22°C.

W zwigzku z powyzszym, PPIS w Nisku uznal, ze woda z wodociggu sieciowego
w Nowosielcu, w rozumieniu rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294)
nie odpowiadala wymaganiom przewidzianym dla wody do spozycia.

Decyzjg z dnia 05.02.2019r. znak: PSK.453.1.3.2019 PPIS w Nisku stwierdzit warunkowg
przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociggu sieciowego w Nowosielcu do dnia
19.02.2019r. ze wzgledu na ponadnormatywng ilo§¢ ogélnej liczby mikroorganizméw
w temp. 22° C i zobowigzal Miejski Zaklad Komunalny Nisko Sp. z 0.0. w Nisku, 37-400
Nisko ul. Szklammiowa 1 do podjecia niezwlocznie skutecznych dzialann naprawczych



polegajacych na wyeliminowaniu mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody z wodociagu
siecciowego w Nowosielcu w celu doprowadzenia jakosci wody do wymagan
mikrobiologicznych okreslonych w cyt. rozporzadzeniu. Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Nisku na wniosek zobowigzanego kilkakrotnie przedluzal terminu realizacji w/w
decyzji tj.: do dnia 22.02.2019r., 11.03.2019r., kolejno do 21.03.2019r., nastepnie
do 31.03.2019r. i ostatecznie do 15.04.2019r. ‘

Przeprowadzone analizy prébek wody pobranych do badan w dniach 08.03.2019r.
i 02.04.2019r. w ramach kontroli wewnetrznej w punktach zgodnosci: Publiczna Szkola
Podstawowa w Nowosielcu, stacja uzdatniania wody w Nowosielcu oraz sklep GS Nr 23
w Konczycach w zakresie mikrobiologicznym, wykazaly jej zgodno$¢ z wymaganiami
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294).

Biorgc powyzsze pod uwage, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku,
orzeka jak w sentencji decyzji.

Decyzje o jakosci wody z wodociggu sieciowego w Nowosielcu, Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Nisku wydal celem poinformowania o tym jej odbiorcéw, o czym
stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz.U. z 2018r. poz. 1152, z pozn. zm.).

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolanie do Podkarpackiego Panstwowego
Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego za posrednictwem tut. Inspektora w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia. Ty
W w/w terminie strona moze _.lo:i@__&foﬁ\\PPIS w Nisku pisemne os$wiadczenie
o zrzeczeniu sic prawa do wniesiemia wpiap?ﬁ:\Z'_

wols niem dorgczenia tego zrzeczenia sie¢
przez ostatnig ze stron postgpowanti d:(xzja,stajgs?r dstateczna i prawomocna.

e S0
\.'_'_: _ k- //

=" PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR)SANITARNY
w

lek. Ma udkowska

Otrzymuja:
Miejski Zaklad Komunalny Nisko Sp. z 0.0. w Nisku ul. Szklarniowa 1, 37-400 Nisko

Higiena Zywnosci i Zywienia w/m
Higiena Dzieci i Mlodziezy w/m
Epidemiologia w/m

Higiena Pracy w/m
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Do wiadomosci:
1. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko
2. Podkarpacki Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny




